 





ПРОЕКТ
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Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Еткульского сельского поселения  Еткульского муниципального района Челябинской области является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";
-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- Генеральный план поселения.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения
на период до 2027г.
Актуализированная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:
3.1.План сельского поселения М 1:4000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.
3.2. Перечень присоединённых объектов.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Еткульского сельского поселения.
4.1.Информация о ресурсоснабжающих  организациях. Характеристики источников тепловой энергии.
4.2. Структуру и параметры тепловых сетей.
 
5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.

6.  Планируемые мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

7.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.
8.Перечень многоквартирных домов блокированной застройки  расположенных на территории Еткульского сельского  поселения, в которых возможен переход на индивидуальные источники тепловой энергии (приложение 5)

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения
 
Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения сельского поселения представляет собой  документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:
1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.
2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.Общая характеристика сельского поселения
Еткульское сельское поселение расположено на юге Челябинской области в границах Еткульского муниципального района. Площадь поселения 540 га, численность населения 6760 человек , в состав сельского поселения входит один населённый пункт-  с. Еткуль. По климатическому районированию, территория Еткульского сельского поселения относится к району с недостаточно влажным климатом, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-18°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)16°С. Продолжительность отопительного периода составляет – 218 дней.      
Общая площадь жилищного фонда 142,3 тыс. кв.м, в т.ч благоустроенного с централизованным отоплением и водоснабжением 43,425тыс. кв.м.
3.Графическая часть  схемы теплоснабжения
3.1. План сельского поселения
План  сельского поселения М 1:5000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию является Приложение 1 к данной схеме.
3.2. Перечень присоединенных объектов
Перечень присоединенных объектов по источникам тепловой энергии приведен в Приложение №2 к данной схеме.
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Еткульского сельского поселения.

4.1. Информация о ресурсоснабжающих организациях,
Характеристики источников тепловой энергии.
Теплоснабжение жилого и общественного фонда с.Еткуль осуществляется централизованными и индивидуальными источниками тепловой энергии.
На территории поселения находятся 3 котельные:
1.котельная №1, по адресу ул. Первомайская 28 является собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго.»
Основные характеристики котельной №1: 
-тепловые сети, протяженностью 6800,0м. являются собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго»; 
-тепловые сети, протяженностью 212 метров, принадлежат администрации Еткульского сельского поселения. ИСКЛЮЧИТЬ!!!!
Основное топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

	Показатель
	Ед.изм.
	Величина

	Тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,686

	Фактически подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	9,86

	Система теплоснабжения
	
	закрытая

	Радиус эффективного теплоснабжения
	км
	1,262

	теплоноситель
	
	Горячая вода

	Температурный график 
	°С
	95-70

	Расход теплоносителя
	т/ч
	400

	Диаметр отходящих тепломагистралей
	мм
	200

	Количество отходящих  тепломагистралей
	ед
	1

	Протяженность тепловых сетей по каналам
	м
	8 235,41

	2,3 или 4-трубная система
	
	2-х трубная

	Тип, количество котлов
	шт
	ДКВР 6,5/13 – 1 шт.
КВГМ-3,48-95Н – 2шт.

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	
	ДКВР 6,5/13 – 1986г. 
КВГМ-3,48-95Н– 2013г 

	Режим работы котельной
	
	  сезонный  (отопление)


Котельная работает только в отопительный период, по температурному графику 95-70°С без срезки на ГВС.
Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям центральной части Еткульского сельского поселения от источника тепловой энергии АО «Челябоблкоммунэнерго» на период 2020 – 2027г, составляет – 16 694 Гкал/го2.котельная №2,блочно – модульная газовая котельная, сдана в эксплуатацию в 2018 году. Принадлежит АО « Челябкоммунэнерго».  Тепловые сети, протяженностью 1477,1  м., являются муниципальной собственностью.   Адрес котельной - ул. Северная, стр.39-б.       По договору аренды №1   от 11.09.2018г.   подключенные к котельной тепловые сети переданы во временное пользование АО «Челябкоммунэнерго».
Основные характеристики котельной №2
Основное топливо – природный газ. Резервное топливо – дизельное.

	Показатель
	Ед.изм.
	Величина

	Тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,066

	Фактически подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,86

	Система теплоснабжения
	
	закрытая

	Радиус эффективного теплоснабжения
	км
	0,997

	теплоноситель
	
	Горячая вода

	Температурный график 
	°С
	95-70

	Расход теплоносителя
	т/ч
	37,67

	Диаметр отходящих тепломагистралей
	мм
	100

	Количество отходящих  тепломагистралей
	ед
	1

	Протяженность тепловых сетей по каналам
	м
	1477,1

	2,3 или 4-трубная система
	
	2-х трубная

	Тип, количество котлов
	шт
	REX DUAL 124-2 шт

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	
	2018 год

	Режим работы котельной
	
	сезонный  (отопление)


Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.
По отчетным данным АО «Челябкоммунэнерго» полезный отпуск тепловой энергии потребителям, указанным в Приложении 2 за отопительный период составляет 1 859,14 Гкал.
 3.котельная МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик» и подключенные к ней тепловые сети является собственностью ООО «Тепловые электрические сети и системы».
Основные характеристики котельной
Основное топливо – природный газ. Резервное топливо – отсутствует.

	Показатель
	Ед.изм.
	Величина

	Тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,19

	Фактически подключенная нагрузка
	Гкал/ч
	0,153

	Система теплоснабжения
	
	закрытая

	теплоноситель
	
	Горячая вода

	Температурный график 
	°С
	95-70

	Диаметр отходящих тепломагистралей
	мм
	57

	Количество отходящих  тепломагистралей
	ед
	1

	Протяженность тепловых сетей по каналам
	м
	120

	2,3 или 4-трубная система
	
	3-х трубная

	Тип, количество котлов
	шт
	«БАХИ»-Slim -3 шт. 1:620. in

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	
	2011 год

	Режим работы котельной
	
	сезонный  (отопление + ГВС)


Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у организации нет.

	4.2. Структура и параметры тепловых сетей
На территории Еткульского сельского поселения теплоснабжение потребителей от котельных №2 осуществляется по тепловым сетям являющихся муниципальной собственностью и муниципальной собственностью (1435,41 п/м).
. От котельной №1, по тепловым сетям, являющимся собственностью АО «Челябоблкоммунэнерго» (6800 п/м).
Система теплоснабжения котельной МДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик» - трехтрубная, закрытая, снабжена подготовительной установкой горячего водоснабжения (ГВС).
Системы теплоснабжения котельных в с.Еткуль гидравлически между собой не связаны.
Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлены фланцевыми задвижками из чугуна и стали, вентилями из стали и бронзы.
На тепловых сетях тепловые камеры отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.
Характеристики тепловых сетей приведены в приложении 3.
Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также абонентском вводе, в зависимости от наружной температуры. Расчетный температурный график отпуска тепловой энергии – 95/70 градусов без срезки на ГВС (приложение 4).
Отказов тепловых сетей, а также аварий, инцидентов при эксплуатации котельных №1, №2 в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.
Данные о бесхозяйных тепловых сетях отсутствуют. При обнаружении бесхозяйных тепловых сетей, решение об их передаче теплоснабжающей организации будет приниматься индивидуально.

5.Процедуры диагностики состояния тепловых сетей.
 В действующих условиях и с учетом финансового положений эксплуатирующие ресурсоснабжающие организации проводят работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании результатов опрессовки трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления у потребителей повышенным давлением теплоносителя (сетевой воды).
Опрессовка  на прочность повышенным давлением. Метод применяется с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.
Нормативы технологических потерь при выработке (передаче) тепловой энергии рассчитываются согласно приказу Минэнерго от 30.12.2008г. № 325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».
Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Еткульского сельского поселения по котельным: 
	котельная
	Протяженность тепловых сетей, принятых для расчета нормативных потерь, метров
	Нормативные технологические потери тепловой энергии при передаче по сетям, Гкал/год
	Удельный  вес тепловых потерь в выработке, %

	Котельная №1 АО «ЧОКЭ»
	6 800
	3 765,44
	15,7

	Котельная №2
	1477,1
	29576
	15,24

	Котельная МКДОУ Еткульский детский сад «Одуванчик»
	120
	25,115
	20,9


Расчет фактических тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г. № 325 «об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь по котельным №1и №2 представлена в таблице.
Котельная №1
	год
	Объем тепловых потерь, Гкал
	Удельный вес тепловых потерь в выработке, %

	2009
	4095
	10,9

	2010
	4887
	12,5

	2011
	5061
	15,07

	2018
	3 765,44
	15,7

	2019
	3 731,53
	15,56

	2020
	3 731,53
	15,56

	2021
	3 697,86
	15,42



Котельная №2
	год
	Объем тепловых потерь, Гкал
	Удельный вес тепловых потерь в выработке, %

	2009
	599,03
	11,74

	2010
	1739,62
	12,5

	2011
	1775
	13,10



6.Планируемые мероприятия по реконструкции и техническому     перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 59,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция) от котельной №1, 2. Всего в Еткульском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 10830,06 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла конечным потребителям.




1.Мероприятия по котельной №2
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной №2
	Показатели
	Котельная с.Еткуль, ул.Северная стр.39-б

	
	Гкал/час
	МВт

	Установленная мощность
	1,066
	1,24

	Располагаемая мощность
	1,066
	1,24

	Собственные нужды
	0,0033
	0,0033

	Тепловая мощность нетто
	1,0057
	4,17

	Расчетно-нормативные потери в тепловых сетях
	0,1
	0,12

	Полезная мощность котельной
	1,057
	1,20

	Подключенная нагрузка
	0,86
	0,93

	Резерв мощности
	0,2
	0,24

	Загрузка котельной от располагаемой мощности, %
	80,6



Общая мощность установленного оборудования котельной составляет 1,066Гкал/час.   Присоединенная мощность потребителей составляет 0,86 Гкал/ч. Загрузка котельной составляет 80,6 % от располагаемой мощности.
 
В соответствии с муниципальной инвестиционной целевой программой энергосбережения села Еткуль на 2016-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Еткульского сельского поселения  №40 от 24.02.2016г.   с целью замены не эффективной котельной №2,расположенной по адресу: с. Еткуль, ул. Селезянская стр.1 проведено строительство автоматизированной блочно-модульной газовой котельной,  установленной мощностью 1,24 МВт, с подводящими инженерно-техническими сетями, по адресу: с. Еткуль,  ул. Северная,  стр.39-б. Котельная расположенная по адресу с. Еткуль, ул. Селезянская стр.1, выведена из эксплуатации. Новая блочно-модульная газовая котельная, расположенная по адресу: с. Еткуль ул. Северная стр.39-б, введена в эксплуатацию в мае 2018года. Ей присвоен порядковый номер- 2.












Характеристики котельной:  
Основное топливо- природный газ. Аварийное топливо- дизельное.
	Показатель
	Ед.изм.
	Величина

	Установленная тепловая мощность
	Гкал\ч
	1,066(1,24 МВт)

	Фактически подключенная нагрузка
	Гкал\ч
	0,80

	Система теплоснабжения
	
	закрытая

	Теплоноситель
	
	Горячая вода

	Температурный график
	°С
	95-70

	Тип, количество котлов
	Шт.
	REX DUAL 124-1 шт.

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования
	год
	1-е полугодие 2018 г.

	Режим работы котельной
	
	Сезонный (отопление)



Котельная автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей от котельной   проведены капитальные  ремонты  следующих участков тепловых сетей:
- капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.11 до ТК252: 2D57-65м и вводов в жилые дома № 1,3 по ул. Ленина, № 26 по ул.Северной 2D57-3х4,5м;
- капитальный ремонт трубопровода теплосети 2D108 т.6-ТК238-т.7-130м по ул. Северная.


     Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение.   
	№ п/п
	Объекты
	Сумма инвестиций, тыс.руб.( с учетом НДС)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021-2027

	1.Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение источников тепловой энергии

	1
	Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 1,24 МВт с подводящими сетями
	9 931
	-
	
	

	2. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение тепловых сетей

	1.
	Участки тепловых сетей от т.11 до ТК 252:
2D76-40 м, 2 D57-65 м и вводов в жилые дома №1,3 по ул. Ленина, № 26 по ул. Северной 2D57-3ч4,5 м
	717,5
	
	
	

	2.
	Трубопровода теплосети 2D108 т.6-ТК238-т.7-130м по ул.Северная
	1220
	
	
	

	3.
	Реконструкция магистральных трубопроводов тепловых сетей от котельной №1 АО «Челябоблкоммунэнерго»
	
	
	1500
	

1500 ежегодно

	3. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

	
	
	
	
	
	



2.Мероприятия по котельной №1.
Текущий ремонт газового оборудования котлов №1,2, запорной арматуры. Замена трубы на участка теплосети по ул. Октябрьская (от ул. Первомайская до д.№66
Восстановление изоляции теплосетей – 100 п/м
Ремонт ТК – 8 шт.

3. Мероприятия по котельной 
МКДОУ «Еткульский сад «Одуванчик»
Ремонт изоляции  теплосетей – 15 п/м. Текущий ремонт газового оборудования котлов, запорной арматуры.

	"Решение об  определении  единой  теплоснабжающей организации  (организаций)".

	Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным зако-ном от 27.07.2010г. №190 «О теплоснабжении» (далее ФЗ - 190) 
	В соответствии со ст.2 ФЗ-190, единая теплоснабжающая организация (далее по тексту – ЕТО) определяется в схеме теплоснабжения. В отношении городов с чис-ленностью менее пятисот тысяч человек решение об установлении организации в ка-честве ЕТО принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ -190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского поселения.
	Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации уста-новлены в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г.№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в не-которые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.)
	Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского поселения организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источ-никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. 
	Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней, с даты оконча-ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселе-ния, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
[bookmark: page94]	В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетя-ми в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает ста-тус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г.
	Согласно п.7 ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. устанавливаются следующие крите-рии определения ЕТО:
	- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетя-ми с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО; 
	- размер собственного капитала;  
	- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-ветствующей системе теплоснабжения. 
	Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых орга-низаций соответствующие сведения. 
	В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной орга-низации. 
	Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепло-вых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского поселения. 
	В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, кото-рая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капи-тала. 
[bookmark: page95]	В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в луч-шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-снабжения.
	Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуа-ли-зации схемы теплоснабжения.
	Обязанности ЕТО установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012. В соответствии с п.12 данного постановления ЕТО обязан: 
	– заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых нахо-дятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потреби-телями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-ности технических условий подключения к тепловым сетям;
	– заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии (мощности) и  (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-ветствии со схемой теплоснабжения; 
	Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 «Правил организации теплоснабжения» могут быть изменены в следующих случаях: 
	– подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 
– технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
	Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
	Согласно п.4 ПП РФ от 08.08.2012 г. №808 в проекте  Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности ЕТО (организаций). Гра-ницы зон деятельности ЕТО (организаций) определяются границами системы тепло-снабжения. 
	В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
	– определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, располо-женных в границах городского округа определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО.
Сфера теплоснабжения Еткульскульского сельского поселения состоит из 3-х зон теплоснабжения:  
1-я зона - котельная №1 АО «Челябоблкоммунэнерго», теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей; 
2-я зона - котельная №2 АО «Челябкоммунэнерго», теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей; 
3-я зона – это индивидуальная газовая котельная МДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»
В качестве ЕТО в зоне №1 Еткульского сельского поселения выбрано АО «Че-лябоблкоммунэнерго». В границе зоны №1 деятельности системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии находятся следующие объекты последующим улицам: 
- 10-й переулок – 2,3,5,7;
- 12-й переулок – 1, 2, 4;
- 13-й переулок – 1, 2, 3, 4, 5б;
- 17-й переулок – 4, 4а, 6, 14;
- ул. 8 Марта - 1,3;
- ул. Б. Ручьева – 2, 3, 4, 8, 8а, 10, 11;
- ул. Кирова – 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 68;
- ул. Комсомольская – 5а, 33;
- ул. Ленина – 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 40б, 40в, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 50а;
- ул. Кирова – 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 50,51, 68;
- ул. Новая – 8, 10, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 27, 41
- ул. Октябрьская – 29, 32, 38а, 39а, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 56, 58, 59,61, 62, 66;
- ул. Первомайская – 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 26а, 29, 30а, 31, 38, 40, 40а;
- ул. Пионерская – 29, 34, 30, 38а, 40.
 В качестве ЕТО в зоне №2 Еткульского сельского поселения выбрано АО «Че-лябкоммунэнерго». В границе зоны №2 деятельности системы теплоснабжения потребителей тепловой энергии находятся следующие объекты последующим улицам:
 - ул. Горный тупик – 12, 13;
- ул. Ленина – 1, 3, 4а, 5, 6, 12, 16;
- 3-й переулок – 2а, 3, 4;
- ул. Северная – 26, 26а;
- ул. Набережная – 8.


7. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселка.
Численность населения в поселении ежегодно возрастает незначительно. При строительстве многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры, индивидуального жилищного фонда используются автономные источники теплоснабжения. В связи с этим, потребность в строительстве новых тепловых сетей с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения отсутствует.
Располагаемая мощность котельных используется потребителями в следующем процентном отношении: котельная №1 на - 92 %, котельная №2 на -80,6%.
Котельная МДОУ  Еткульский  детский сад «Одуванчик», используется только  для отопления данного учреждения. Присоединение дополнительных тепловых нагрузок к данной котельной не предусмотрено.
Прироста потребления тепловой энергии потребителями с.Еткуль не прогнозируется. 

Таблица 1.-прогноз потребления тепловой энергии ( мощности) потребителей от котельной № 2 с. Еткуль, ул.Северная, стр.39-б.
	№п/п
	Показатель
	Ед.изм.
	2017
	2018
	2019
	2020-2027

	1
	Прогнозируемая величина тепловой нагрузки, в том числе
	Гкал\ч
	0,870
	0,800
	0,800
	0,800

	
	Отопление
	Гкал\ч
	0,870
	0,800
	0,800
	0,800

	2
	Прогнозируемая величина тепловой  нагрузки по группе потребителей « Население», в том числе
	Гкал\ч
	0,870
	0,800
	0,800
	0,800

	
	Отопление
	Гкал\ч
	0,870
	0,800
	0,800
	0,800

	3
	Изменение величины тепловой нагрузки
	Гкал\ч
	0,000
	-0,070
	0,000
	0,000



Таблица 2.- Прогноз потребления тепловой энергии от котельной № 2 с.Еткуль, ул. Северная, стр.39-б
	Источник
	Год
	Присоединен-
ная нагрузка
в горячей
воде,
Гкал\ч
	Отпуск тепловой энергии для потребителей,
Гкал
	Примечание


	
	
	
	Количество
Тепловой
энергии,
Гкал
	в том числе:
	

	
	
	
	
	население
	Бюджетофинан-
сируемые 
организации
	Прочие
потребители
	


АО « Челябкоммунэнерго»
	Котельная
№ 2, ул.
Северная  
Стр.39-б
	2013
	
	1943,838
	1914,190
	
	29,648
	С 01.07.2019 г.вступают в силу новые нормативы на отопление.

	
	2014
	
	1888,942
	1870,442
	
	17,900
	

	
	2015
	
	1719,215
	1719,215
	
	
	

	
	2016
	
	1746,464
	1746,464
	
	
	

	
	2017
	
	1627,579
	1627,579
	
	
	

	
	2018
	0,86
	1592,900
	1592,900
	
	
	

	
	2019
	
	1859,101
	1859,101
	
	
	

	
	2020-20207
	
	2133,043
	2133,043
	
	
	




Таблица 3.- Прогноз потребления тепловой энергии от котельной № 1 с.Еткуль, ул. Первомайская, 28
	Источник
	Год
	Присоединен-
ная нагрузка
в горячей
воде,
Гкал\ч
	Отпуск тепловой энергии для потребителей,
Гкал
	Примечание


	
	
	
	Количество
Тепловой
энергии,
Гкал
	в том числе:
	

	
	
	
	
	население
	Бюджетофинан-
сируемые 
организации
	Прочие
потребители
	


АО « Челябоблкоммунэнерго»
	 
Котельная №1 АО «ЧОКЭ»
	2016
	
	19 034
	
	
	
	С 01.07.2019 г.вступают в силу но-вые нор-мативы на отопление.

	
	2017
	
	18 606
	
	
	
	

	
	2018
	
	19 234
	
	
	
	

	
	2019
	
	18 340
	
	
	
	

	
	2020-2027
	
	16 694
	
	
	
	




Приложение №2

Перечень отапливаемых объектов
Еткульским участком АО «Челябоблкоммунэнерго»
с.Еткуль, Первомайская 28, котельная №1

МКД ,физические лица.
	№ п/п
	Адрес жилого помещения
	Отапливаемая площадь, м²

	1
	10-й переулок, 3 «Жилой дом», ОР: квартиры
	375

	2
	10-й переулок, 5 «Жилой дом», ОР: квартиры
	717

	3
	10-й переулок, 7 «Жилой дом», ОР: квартиры
	774

	4
	12-й переулок, 1 «Жилой дом», ОР: квартиры
	

	5
	12-й переулок, 2 «Жилой дом», ОР: квартиры
	719

	6
	12-й переулок, 4 «Жилой дом», ОР: квартиры
	677

	7
	8 Марта ул,1 «Жилой дом», ОР: квартиры
	770

	8
	8 Марта ул. 3 «Жилой дом», ОР: квартиры
	836

	9
	Бориса Ручьева ул,3 «Жилой дом», ОР: квартиры
	124,9

	10
	Бориса Ручьева ул, 8 «Жилой дом», ОР: квартиры
	711

	11
	Кирова ул,28 «Жилой дом», ОР: квартиры
	45,3

	12
	Кирова ул,29 «Жилой дом», ОР: квартиры
	157,6

	13
	Кирова ул,30 «Жилой дом», ОР: квартиры
	729

	14
	Кирова ул,32 «Жилой дом», ОР: квартиры
	743

	15
	Кирова ул,34 «Жилой дом», ОР: квартиры
	733

	16
	Кирова ул,37 «Жилой дом», ОР: квартиры
	738

	17
	Кирова ул,38 «Жилой дом», ОР: квартиры
	732

	18
	Кирова ул,39 «Жилой дом», ОР: квартиры
	726

	19
	Кирова ул,43 «Жилой дом», ОР: квартиры
	56,1

	20
	Кирова ул,44«Жилой дом», ОР: квартиры
	734

	21
	Кирова ул,46 «Жилой дом», ОР: квартиры
	730

	22
	Кирова ул,48 «Жилой дом», ОР: квартиры
	864

	23
	Кирова ул,50 «Жилой дом», ОР: квартиры
	851

	24
	Комсомольская ул,5а «Жилой дом», ОР: квартиры
	179,9

	25
	Ленина ул,46 «Жилой дом», ОР: квартиры
	1976

	26
	Ленина ул,50а «Жилой дом», ОР: квартиры
	1152

	27
	Новая ул,10 «Жилой дом», ОР: квартиры
	272,9

	29
	Новая ул,14 «Жилой дом», ОР: квартиры
	631

	30
	Новая ул,16 «Жилой дом», ОР: квартиры
	563

	31
	Новая ул,18 «Жилой дом», ОР: квартиры
	235,6

	32
	Новая ул,20 «Жилой дом», ОР: квартиры
	281,6

	33
	Новая ул,20а «Жилой дом», ОР: квартиры
	792

	34
	Новая ул,20б «Жилой дом», ОР: квартиры
	836

	35
	Новая ул,27 «Жилой дом», ОР: квартиры
	101,3

	36
	Новая ул,41 «Жилой дом», ОР: квартиры
	712

	37
	Новая ул,8 «Жилой дом», ОР: квартиры
	658

	38
	Октябрьская ул,29 «Жилой дом», ОР: квартиры
	709

	39
	Октябрьская ул,32 «Жилой дом», ОР: квартиры
	89,9

	40
	Октябрьская ул,39а «Жилой дом», ОР: квартиры
	903

	41
	Октябрьская ул,45 «Жилой дом», ОР: квартиры
	738

	42
	Октябрьская ул,47 «Жилой дом», ОР: квартиры
	843

	43
	Октябрьская ул,48 «Жилой дом», ОР: квартиры
	882

	44
	Октябрьская ул,50 «Жилой дом», ОР: квартиры
	841

	45
	Октябрьская ул,56 «Жилой дом», ОР: квартиры
	57,7

	46
	Октябрьская ул,58 «Жилой дом», ОР: квартиры
	31

	47
	Октябрьская ул,59 «Жилой дом», ОР: квартиры
	82,9

	48
	Октябрьская ул,61 «Жилой дом», ОР: квартиры
	46,9

	49
	Октябрьская ул,62«Жилой дом», ОР: квартиры
	55,9

	50
	Октябрьская ул,66 «Жилой дом», ОР: квартиры
	553

	51
	Первомайская ул,10 «Жилой дом», ОР: квартиры
	834

	52
	Первомайская ул,12 «Жилой дом», ОР: квартиры
	831

	53
	Первомайская ул,14 «Жилой дом», ОР: квартиры
	837

	54
	Первомайская ул,16 «Жилой дом», ОР: квартиры
	839

	55
	Первомайская ул,18 «Жилой дом», ОР: квартиры
	831

	56
	Первомайская ул,20 «Жилой дом», ОР: квартиры
	855

	57
	Первомайская ул,21 «Жилой дом», ОР: квартиры
	900

	58
	Первомайская ул,22 «Жилой дом», ОР: квартиры
	837

	59
	Первомайская ул,24 «Жилой дом», ОР: квартиры
	834

	60
	Первомайская ул,26 «Жилой дом», ОР: квартиры
	835

	61
	Первомайская ул,29 «Жилой дом», ОР: квартиры
	817,8

	62
	Первомайская ул,5 «Жилой дом», ОР: квартиры
	839

	63
	Пионерская ул,29«Жилой дом», ОР: квартиры
	86,8

	64
	Пионерская ул,34 «Жилой дом», ОР: квартиры
	69,7

	Юридические лица

	65
	Переулок 13,5 МКУК «Еткульская сельская библиотека», МБОУК ДОД Еткульская ДШИ
	885,7

	66
	Первомайская ул, 31 Администрация Еткульского сельского поселения
	342,7

	67
	Первомайская ул,2 ОСП Коркинский почтамп УФПС (филиал ФГУП «Почта России»), Еткульский цех Челябинский филиал ПАО «Ростелеком»
	1287,4

	68
	Октябрьская ул, 40 Архив Еткульского муниципального района
	496

	69
	Ленина ул,34 Администрация Еткульского муниципального района
	1783,2

	70
	Первомайская ул,1 Управление сельского хозяйства и продов ольствия администрации Еткульского муниципального района
	409,1

	71
	Ленина ул,30 МБОУ «Еткульская СОШ»
	3788,9

	72
	10-й переулок, 2 МБУ ДО «Еткульский РДДТ»
	408,3

	73
	Пионерская ул, 40 30 МБОУ «Еткульская НОШ»
	2371,3

	74
	Ленина ул,33 Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района
	481

	75
	Ленина ул, 35 МБУ Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.
	139

	76
	Кирова ул,36 МДОУ Еткульский детский сад «Золотой ключик»
	889

	77
	Кирова ул, 68М Еткульский детский сад «Березка»
	561

	78
	Ленина ул, 37 МБУК Еткульский РДК
	3331

	79
	17-й переулок, 4а
	72

	80
	Кирова ул, 32 Индивидуальный предприниматель
	794,2

	81
	Кирова ул, 49 Коркинское отделение №8597 ОАО «Сбербанк России»
	943

	82
	Ленина ул, 46 Торговое предприятие
	120

	83
	Ленина ул, 48 Торговое предприятие
	122

	84
	Ленина ул,50 Торговое предприятие
	115

	85
	Бориса Ручьев аул, 8а Магазин «Дом, сад, огород»
	1339

	86
	13-й переулок, 1 Еткульский ЗАГС
	125,8

	87
	Ленина ул, 38 магазин Еткульский райпотребсоюз
	1479,5

	88
	Ленина ул, 40 Торговое предприятие
	646,4

	89
	Ленина ул, 40б Торговое предприятие
	245,5

	90
	Ленина ул, 40в Торговое предприятие
	242

	91
	Ленина ул,42 Торговое предприятие
	379,8

	92
	Ленина ул,44-1,2,3
	569,2

	93
	Ленина ул,45 Торговое предприятие
	189,2

	94
	Бориса Ручьева ул, 2 Торговое предприятие
	80

	95
	Комсомольская ул,33 -1,2 Жилой дом
	154

	96
	Первомайская ул,40 а Торговое предприятие
	145

	97
	Первомайская л,40 Строительный цех
	683

	98
	Первомайская ул,7 Автомойка
	196

	99
	Бориса Ручьева ул,4 Торговое предприятие
	126

	100
	Первомайская ул, 11 Еткульский сельский рынок
	1227,2

	101
	17-й переулок, 14 Ростелеком
	98

	102
	Первомайская ул, 26а Торговое предприятие
	62,9

	103
	Первомайская ул, 38 ООО «Еста» (автостанция с.Еткуль)
	314

	104
	Первомайская ул, 21 Нотариальная контора
	52,8

	105
	Ленина ул, 29 Отдел военного комиссириата Челябинской области по г.Коркино,г. Еманжелинску и Еткульскому району
	553,9

	106
	Ленина ул, 42 Торговое предприятие
	379,8

	107
	13-й переулок, 5б
	227,7

	108
	Первомайская ул, 30а, развлекательный комплекс
	813

	109
	13-й переулок 4 Кадастровая палата Еткульского района
	98

	110
	Кирова ул, 37 Торговое предприятие
	85

	111
	Октябрьская ул, 38 Центр гигиены и эпидемиологии Еткульского района
	1270

	112
	Кирова ул, 51 ОМВД России по Еткульскому району Челябинской области
	2156

	113
	Кирова ул, 31 Суд Еткульского района
	259

	114
	17-й переулок,4 ФГКУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по ЧО»
	600

	115
	Первомайская ул, 8, Управление Федерального казначейства по Еткульскому району
	1078

	116
	13-й переулок, 2 Еткульский районный отдел судебных приставов
	128,3

	117
	Ленина ул, 45 Торговое предприятие
	75,2

	118
	13-й переулок, 3 ОАО «Россельхозбанк»
	

	119
	Бориса Ручьева ул, 10 Магазин
	45

	120
	Бориса Ручьева ул, 8 Магазин
	60

	121
	Октябрьская ул, 38а ГБУЗ Еткульское инфекционное отделение
	441,2

	122
	Октябрьская ул, 46 ГБУЗ Еткульский роддом
	2328,2

	123
	Бориса Ручьева ул, 11 Раздевалка хоккейного корта
	120

	124
	Пионерская ул, 38а ГБУЗ Еткульская районная больница нежилое здание
	521,5

	125
	17-й переулок,6 ГБУЗ больница
	5795,9



Объекты (потребители) присоединенные к котельной №2 
с.Еткуль, ул. Северная, стр.39-б

	Жилой фонд

	№ п/п
	Адрес жилого помещения
	Отапливаемая площадь,м²
	Расчетная тепловая нагрузка,Гкал/час

	
	улица
	дом
	
	

	Частный сектор

	1
	Горный тупик
	12
	67,90
	0,0105

	2
	Горный тупик
	13
	50,30
	0,0101

	 
	 
	 
	 
	

	3
	Ленина
	12
	44,01
	0,0045

	4
	Ленина
	16
	27,70
	0,0038

	5
	Ленина 
	6
	49,50
	0,0088

	6
	3-й переулок
	3
	39,21
	0,0046

	7
	Северная 
	26а
	30,40
	

	МКД

	9
	Ленина 
	1
	722,4
	0,0584

	10
	Ленина 
	3
	719,40
	0,1076

	11
	Ленина 
	4а
	558,70
	0,0835

	12
	Ленина 
	5
	859,60
	0,0929

	13
	Ленина 
	5а
	727,80
	0,0777

	14
	Набережная 
	8
	557,20
	0,0458

	15
	3-й переулок
	2а
	840,20
	0,1365

	16
	3-й переулок
	4
	563,60
	0,0755

	17
	Северная 
	26
	725,60
	0,0795

	Итого жилой фонд
	6 544,31
	0,7997


Объекты (потребители) присоединенные к блочной автоматизированной котельной  МДОУ Еткульский детский сад «Одуванчик»
	Объекты бюджетной сферы

	№
 п/п
	Адрес
	

	
	улица
	дом
	Наименование

	1
	октябрьская
	20
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Еткульский детский сад «Одуванчик»





Приложение №3.1
Характеристика тепловой сети
от котельной №1, ул.Первомайская 28
	Dу,мм
	Протяженность, м
	Протяженность, м
	примечание

	
	Год прокладки 1990-1997 (с 1985)
	Год прокладки с 2004
	

	
	надземная
	канальная
	бесканальная
	надземная
	канальная
	бесканальная
	

	
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	30
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	80
	80
	
	
	174
	174
	
	
	
	
	
	
	

	100
	768
	768
	1251
	1251
	473
	473
	
	
	
	
	
	
	

	125
	
	
	492
	492
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	206
	206
	766
	766
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	95
	95
	880
	880
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	

	250
	70
	70
	167
	167
	180
	180
	
	
	
	
	
	
	

	300
	570
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	350
	438
	438
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К тепловой сети присоединено 889 абонентских ввода.	Итого: (по лотку) м. 8 600
Количество тепловых колодцев – 130 шт.



Приложение №3.2
	Характеристика тепловой сети
от котельной №2, ул.Северная, стр.39-б

	

Dу,мм
	Протяженность, м

	
	Год прокладки 1998-2018гг.

	
	Надземная
	канальная
	бесканальная

	
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр

	25
	
	
	54,9-
	54,9
	-
	-

	20
	
	
	50,7
	50,7
	-
	-

	40
	
	
	5,0
	5,0
	-
	-

	50
	
	
	141,8
	141,8
	-
	-

	70
	
	
	146,7
	146,7
	-
	-

	80
	
	
	148,7
	148,7
	-
	-

	100
	
	
	416,4
	416,4
	-
	-

	125
	
	
	-
	-
	-
	-

	150
	175,4
	175,4
	179,8
	179,8
	-
	-


	            175,4	            1477,1	                                Итого(по лотку)1301,7м.




К тепловой сети присоединено 64 абонентских ввода.
Количество тепловых колодцев – 28 шт.






Приложение №3.3
Характеристика тепловой сети
котельной МКДОУ «Еткульский детский сад «Одуванчик»
	Dу,мм
	Протяженность, м
	Протяженность, м
	примечание

	
	Год прокладки 1990-1997 
	Год прокладки с 2004 (2011)
	

	
	надземная
	канальная
	бесканальная
	надземная
	канальная
	бесканальная
	

	
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	под
	обр
	

	25
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	32
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	40
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	57
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	-
	-
	

	70
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	80
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	100
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	125
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	150
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	200
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	250
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Итого: (по лотку) 120 м.
К тепловой сети присоединено1 абонентский ввод 
Количество тепловых колодцев –2 шт.



Приложение 4
График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха для котельных с.Еткуль
	Температура, оС

	Наружный
	Тепловая сеть

	воздух
	подача
	обратка

	8
	41,5
	36,0

	7
	43,0
	37,0

	6
	44,5
	38,0

	5
	45,9
	39,0

	4
	47,3
	39,9

	3
	48,7
	40,9

	2
	50,1
	41,8

	1
	51,5
	42,7

	0
	52,9
	43,6

	-1
	54,2
	44,5

	-2
	55,6
	45,4

	-3
	56,9
	46,3

	-4
	58,2
	47,1

	-5
	59,5
	48,0

	-6
	60,8
	48,8

	-7
	62,1
	49,6

	-8
	63,4
	50,5

	-9
	64,7
	51,3

	-10
	66,0
	52,1

	-11
	67,3
	52,9

	-12
	68,5
	53,7

	-13
	69,8
	54,5

	-14
	71,0
	55,3

	-15
	72,3
	56,1

	-16
	73,5
	56,9

	-17
	74,8
	57,6

	-18
	76,0
	58,4

	-19
	77,2
	59,1

	-20
	78,4
	59,9

	-21
	79,6
	60,7

	-22
	80,8
	61,4

	-23
	82,0
	62,1

	-24
	83,2
	62,9

	-25
	84,4
	63,6

	-26
	85,6
	64,3

	-27
	86,8
	65,1

	-28
	88,0
	65,8

	-29
	89,2
	66,5

	-30
	90,3
	67,2

	-31
	91,5
	67,9

	-32
	92,7
	68,6

	-33
	93,8
	69,3

	-34
	95,0
	70,0



Приложение 5
Перечень 
многоквартирных домов блокированной застройки, расположенных на территории Еткульского сельского поселения в которых возможен переход на индивидуальные источники тепловой энергии

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома блокированной застройки
	Краткая характеристика дома
	примечание

	1
	с.Еткуль, Еткульского района Челябинской области, ул.Новая д.12
	4-х квартирный дом блокированной застройки, с индивидуальными входами. Подвалы, цокольные этажи, мансарды, подъезды -отсутствуют
	[bookmark: _GoBack]Отключен от центрального теплоснабжения

	2
	с.Еткуль, Еткульского района Челябинской области, ул. Новая, д.10
	4-х квартирный дом блокированной застройки, с индивидуальными входами. Подвалы, цокольные этажи, мансарды, подъезды -отсутствуют
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	с.Еткуль, Еткульского района Челябинской области, ул. Новая, д.18
	4-х квартирный дом блокированной застройки, с индивидуальными входами. Подвалы, цокольные этажи, мансарды, подъезды -отсутствуют
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	с.Еткуль, Еткульского района Челябинской области, ул. Новая, д.20
	4-х квартирный дом блокированной застройки, с индивидуальными входами. Подвалы, цокольные этажи, мансарды, подъезды -отсутствуют
	



